Veresegyhazi Szennyviztisztité Telep

Telepet elhagyd tisztitott szennyviz

Mintavétel idépontja: 2026.09.28
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Vizsgalt Komponens értek érték egység
pH 6-8,5 8,2 -
Nitration 27,8 mg/I
Nitrition 0,17 mg/l
Osszes oldott anyag 720 mg/I
Osszes lebegd anyag 30 10 mg/I
Ammonia-ammonium-nitrogén 2 0,13 N mg/Il
BOI; (5 napos biokémiai oxigénigény) 15 <10 mg/I
Fajlagos elektromos vezetoképesség 25 °C-on 1180 uS/cm
SZOE (szerves oldoszer extrakt) 2 <2,0 mg/l
KOl (dikromatos oxigénfogyasztas) 50 21 02 mg/l
Osszes foszfor 0,7 <0,5 P mg/I
Lebeg6 asvanyi anyag 10 mg/I
Osszes oldott 4svanyi anyag 2000 550 mg/I
Osszes szervetlen nitrogén 20 6,6 N mg/l
Osszes nitrogén 15 7,03 N mg/l
Utolso feltoltés idopontja: 2026.10.16




